
Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

25kW 4kW 5,5kW

5x35mm2 5x25mm2 5x6mm2 5x6mm2

QG1 Q1 F1 Q1 Q2 Q3
wlz-RG wlz-RGW wlz-RD

YKY YKY YKY YKY

120m

Wyłącznik
główny

z ZK+TL
wg. opracowania

"ENERGA"
Ps=34,5kW

cosfi=o,9
Io=55A

Kontrola faz

Ochronnik
przepięciowy
DehnVentil

"B+C"

Zasilanie
bosmanówki

Zasilanie
wieży Zasilanie dziwgu

QG1
FR300
3P
100A

Q1
IDS_S_303_C
3P
6A

F1
Ochronnik

Q1
R 301
50A

Q2
R 303
16A

Q3
R 303
35A
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